
Trinkwasseranalyse

Entnahme: 19.01.2026

Wert Einheit Grenzwert

TrinkwV

Physikalisch- chemische Parameter

Wassertemperatur (vor Ort) 9,5 °C

Leitfähigkeit bei 25°C (Labor) 573 μS/cm 2790

pH-Wert (Labor) 7,76 6,5 - 9,5

Temperatur (Labor) 17,0 °C

Anionen

Bromat (BrO3) <0,00005 mg/l 0,01

Chlorid (Cl) 18 mg/l 250

Cyanide, gesamt <0,002 mg/l 0,05

Fluorid (F) 0,21 mg/l 1,5

Hydrogencarbonat (HCO3) 338,0 mg/l

Nitrat (NO3) 2,43 mg/l 50

Nitrit (NO2) 0,012 mg/l 0,5

Orthophosphat (PO4) 0,08 mg/l 6,7

 Säurekapazität bis ph-Wert 4,3 5,59 mmol/l

Temperatur bei Titration KS 4,3 18 °C

Sulfat (SO4) 9,20 mg/l 250

Kationen

Calcium (Ca) 94,6 mg/l

Magnesium (Mg) 10,8 mg/l

Natrium (Na) 15,4 mg/l 200

Kalium (K) 3,09 mg/l

Ammonium (NH4) 0,14 mg/l 0,5

Summarische Parameter

TOC Organisch gebundener Kohlenstoff 2,2 mg/l

Gasförmige Komponenten

Basekapazität bis pH-Wert 8,2 0,24 mmol/l

Temperatur bei Titration KB 8,2 17,1 °C

Sauerstoff (O2), gelöst 3 mg/l

Anorganische Bestandteile

Arsen (As) <0,001 mg/l 0,01

Aluminium (Al) <0,01 mg/l 0,2

Antimon (Sb) <0,001 mg/l 0,005

Blei (Pb) <0,001 mg/l 0,01

Bor (B) 0,0683 mg/l 1

Cadmium (Cd) <0,0001 mg/l 0,003

aus dem Wasserwerk Schulensee  

und dem Verteilungsnetz Kronshagen



Chrom (Cr) <0,0005 mg/l 0,025

Eisen (Fe) <0,010 mg/l 0,2

Kieselsäure (SiO2) 24 mg/l

Kupfer (Cu) <0,003 mg/l 2

Mangan (Mn) <0,002 (NWG) mg/l 0,05

Nickel (Ni) <0,002 mg/l 0,02

Quecksilber (Hg) <0,0001 mg/l 0,001

Selen (Se) <0,001 mg/l 0,01

Uran (U-238) <0,01 µg/l 10

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)

1,2-Dichlorethan <0,000070 mg/l 0,0001

Trichlormethan <0,00010 mg/l

 Bromdichlormethan <0,00020 mg/l

Dibromchlormethan <0,00020 mg/l

 Tribrommethan <0,00030 mg/l

Summe THM (Einzelstoffe) n.b. mg/l 0,05

Trichlorethen <0,00020 mg/l

Tetrachlorethen <0,00020 mg/l

Tetrachlorethen und Trichlorethen n.b. mg/l 0,01

1,2-Dichlorethan <0,0005 mg/l 0,003

Vinylchlorid <0,0001 mg/l 0,0005

BTEX-Aromate

Benzol <0,0001 mg/l 0,001

Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (LHKW)

Benzo(b)fluranthen <0,000002 mg/l

 Benzo(k)fluranthen <0,000002 mg/l

Benzo(ghi)perylen <0,000002 mg/l

 Indeno(123-cd)pyren <0,000002 mg/l

PAK-Summe (TrinkwV) n.b. mg/l 0,0001

Benzo(a)pyren <0,000002 mg/l 0,00001

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) <0,0010 µg/l

Perfluornonansäure (PFNA) <0,0010 µg/l

Perfluoroctansäure (PFOA) <0,0010 µg/l

Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) <0,0010 µg/l

Summe 4 PEFAS (PFOA,PFNA,PFHxS,PFOS) n.b.

Perfluorbutansäure  (PFBA) <0,0010 µg/l

Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) <0,0010 µg/l

Perfluordecansäire (PFDA) <0,0010 µg/l

Perfluordecansulfonsäure (PFDS) <0,0010 µg/l

Perfluordodecansäure (PFDoDA) <0,0010 µg/l

Perfluordodecansulfonsäure (PFDoS) <0,0010 µg/l

Perfluorheptansäure (PFHpA) <0,0010 µg/l

Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS) <0,0010 µg/l

Perfluorhexansäure (PFHxA) <0,0010 µg/l

Perfluornonansulfonsäure (PFNS) <0,0010 µg/l

Perfluorpentansäure (PFPeA) <0,0010 µg/l

Perfluorpentansulfonsäure (PFPsS) <0,0010 µg/l



Perfluortridecansäure (PFTrDA) <0,0010 µg/l

Perfluordecansulfonsäure (PFTrDS) <0,0010 µg/l

Perfluorundecansäure (PFUnDA) <0,0010 µg/l

Perfluorundecansulfonsäure (PFUnS) <0,0010 µg/l

Summe der PEFAS (EU 2020/2184) n.b. µg/l 0,1

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM)

Atrazin <0,00002 mg/l 0,0001

Bentazon <0,00002 (NWG) mg/l 0,0001

Bromacil <0,000015 (NWG) mg/l 0,0001

Chloridaon <0,00001 (NWG) mg/l 0,0001

Chlortoluron <0,00001 (NWG) mg/l 0,0001

Clothianidin <0,00001 (NWG) mg/l 0,0001

Desethylatrazin <0,00002 mg/l 0,0001

Desethylterbuthylazin <0,00002 mg/l 0,0001

Desisopropylatrazin <0,00002 mg/l 0,0001

Dimethenamid <0,000015 (NWG) mg/l 0,0001

Diuron <0,00002 mg/l 0,0001

Flufenacet <0,00002 mg/l 0,0001

Glyphosat <0,00001 (NWG) mg/l 0,0001

Imidacloprid <0,00003 (NWG) mg/l 0,0001

Isoproturon <0,00002 mg/l 0,0001

Mecoprop (MCPP) <0,00001 (NWG) mg/l 0,0001

Metalaxyl <0,00002 mg/l 0,0001

Metazchlo-Sulfoessigsäure (BH 479-9) <0,000025 (NWG) mg/l 0,0001

Metazchlo-Sulfomethan (BH 479-11) <0,000010 (NWG) mg/l 0,0001

Metolacjlor (R/S) <0,00002 mg/l 0,0001

Nicosulfuron <0,000015 (NWG) mg/l 0,0001

Oxadixyl <0,00003 mg/l 0,0001

Simazin <0,00002 mg/l 0,0001

Tebuconazol <0,000015 (NWG) mg/l 0,0001

Terbuthylazin <0,00002 mg/l 0,0001

1H-1,2,4-Triazol (CGA 71019) <0,00001 (NWG) mg/l 0,0001

1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-Methyl-Harnstoff <0,000030 (NWG) mg/l 0,0001

PSM-Summe (TrinkwV) n.b. mg/l n.b.

Nicht relevante Metabolite (nrM)

Alachlor-Ethansulfonsäure (Alachlor-ESA) <0,00001 (NWG) mg/l

AMPA <0,00002 mg/l

Desethylterbuthylazin-2-hydroxy <0,00003 (NWG) mg/l

Desphenyl-Chloridazon <0,000020 mg/l

Dimethachlor-desmethoxethyl-Sulfons. 

(CGA 369873) <0,000010 (NWG) mg/l

Dimethachlor-Säure (CGA 50266) <0,000010 (NWG) mg/l

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742) <0,000010 (NWG) mg/l

Dimethenamid-Sulfonsäure (M27) <0,000010 (NWG) mg/l

Metazachlor-Säure (BH479-4) <0,000010 (NWG) mg/l

Metazachlor-Sulfonsäure (BH479-8) <0,000010 (NWG) mg/l

Methyl-Desphenyl-Chloridazon <0,000010 (NWG) mg/l

Metolachlor-Metabolit (NOA 413173) <0,000030 mg/l

Metolachlor-Säure (R/S) <0,000010 (NWG) mg/l

Metolachlor-Sulfonsäure (R/S) <0,000010 (NWG) mg/l



N,N-Dimethylsulfamid (DMS) <0,000020 mg/l

Terbuthylazin-2-hydroxy <0,00003 (NWG) mg/l

2,6-Dichlorbenzamid <0,00002 mg/l

Trifluoressigsäure (TFA) <0,00050 mg/l 0,06

Summe nicht relevante Metabolite (nrM) n.b. mg/l

Weichmacher

Bisphenol A <0,00005 (NWG) mg/l 0,0001

Berechnete Werte

Nitrat/50 + Nitrit/3 0,053 mg/l 0,017

Gesamthärte (Summe Erdalkalien) 2,8 mmol/l 0,05

 Gesamthärte 15,70 °dH 0,25

Gesamthärte (als Calciumcarbonat) 2,8 mmol/l 0,025

 Carbonathärte 15,5 °dH

Ca-Härte 13,2 °dH 0,014

Mg-Härte 2,5 °dH 0,023

Nichtcarbonathärte 0,2 °dH 0

Scheinbare Carbonathärte 0,0 °dH 0

Härtebereich hart

 Anionen-Äquivalente 6,34 mmol/l

Kationen-Äquivalente 6,37 mmol/l

 Ionenbilanz 0,4 %

Berechnete Werte -Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht

pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,74

pH bei Calcitsätt. D. Calcit (pHc tb) 7,33

 delta-pH 0,41

Sättigungsindex Calcit (SI) 0,52

 Calcitlösekapazität -35,0 mg/l -

Freie Kohlensäure (CO2) 11,0 mg/l

"<" oder "n. b." bedeuten, dass der betreffende Stoff bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar ist.
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